
7.56
2.39

2.21

1.33

4.36

1.55

2.70
3.01

2.07

6.20

9.76

2.63

6.39

3.28

4.34

6.04

6.07

3.00

1.59

5.98

3.00

5.74

1.95

3.4
1

2.19

2.18

11.73

4.73

3.19

3.14

4.67

2.09

1.95

7.98

2.66

2.672.71

2.75

2.70

1.64

5.72

3.97

5.80

2.71

2.722.70
2.76

2.722.77

9.28

2.7228.2

1.14

2.59

4.34

6.49
3.86

4.15

6.26

5.24

1.03

6.26

3.76

4.29

4.11

1.65 1.81

8.93
2.76

5.62

21.24

72.92

24.97

2.51

8.00

5.98

1.71
1.61

1.62

2.15

1.71

1.78

2.11

1.86

1.82 2.13

2.15

1.91

1.90

7.41

1.30

1.35

6.35

1.20
0.86

1.98

4.14

0.39

1.85

1.83

1.72

0.15

3.41

6.05

1.94

3.31

1.60
1.02

0.9
3

1.6
7

0.76

1.00

3.51

1.8
9

0.77

0.89

4.13

4.30

2.41

9.0
3

1.48

9.0
3

3.7
7

3.4
3

2.5
2

2.6
8

1.34

1.65

1.96

2.8
9

2.7
8

3.8
0

1.4
9

1.87

1.76
1.11

1.51

1.50

1.51

1.51
1.23

1.91

1.66

2.9
7

1.8
4

2.9
9

5.82

5.33

0.70

5.34

2.82

5.35

5.25

1.78

2.29
1.24

1.19

1.19
1.24

2.25

5.03
2.42

4.67

2.9
3

0.84

1.22

  1237.5 м²

80

   назначения

  17.6 м ²

I
  лест.кл.

  16.0 м ²

III
  лест.кл.

  16.1м²

IV
  лест.кл.

  15.3 м²

VI
  лест.кл.   15.5 м²

VII
  лест.кл.

  9.4 м²

X
  лест.кл.

0.16

4.33

2.96

4.3
5

1.94

1.66

2.32
4.39

1.56

2.02

24.97

4.65

3.28

1.51

1.8
2

2.73

2.75

5.0
8

5.68

2.05

1.69

4.98

0.85

2.20

5.35

15.46

11.62

2.20

2.65

1.93

3.80

1.47

1.19

5.59

1.94

1.70

4.88

3.44

1.25

5.48
2.59

6.415.91

12.08
2.73

2.75

6.60

6.94

12.58 5.73 5.98

2.75

2.57

4.68

31.69

5.98

8.45

2.56

4.39

5.95

0.88

2.52
1.21

2.0
22.83

3.90

8.83

1.97

9.23

2.88

12.17

1.6
7

1.5
4

1.6
4

1.4
8

3.43

18.00

6.08

2.93

9.77

5.63

1.64

1.04

0.63

2.83

2.36

2.80

5.45

4.28

4.16

5.93

3.461.84

3.65

2.76

2.68

12.22

1.37

2.65

7.43

2.55

1.17

2.75

6.42

6.42

6.40

h=2.83

H=3.20

h=2.87

10.07
4.15

0.15

3.02

2.74

2.86

1.33

2.63

1.18

5.64

10.74

5.71

1.16

3.70

6.27

1.6
9

10.81

1.64

1.48

0.58
0.64

1.0
61.0

8

2.24

1.95

2.24

1.95

1.85

5.05

0.15

2.85

4.194.19

3.94
4.02

8.16

6.02

4.39

7.14

1.91

1.76

2.83

1.10

2.28

1.121.37

2.00

2.74

4.18

12.46

11.62

4.05

2.12

1.091.10

0.85

1.13

2.37

3.73

3.76

3.79

1.14

1.16
0.84

2.74

1.74 1.69

1.40

1.06

5.38

12.43

  14.8 м²

XIV
  лест.кл.

0.52

2.9
5 2.

30

4.14
4.08

1.77
1.90

1.86

1.83

2.78

2.02
3.14

3.82
2.92

3.67

3.68

3.69

3.69

1.96

1.95

8.43

0.18

электрощ
.

   4.6 м²

11

 офис
   11.4 м²

9

   3.8 м ²
1

 ИТП
   16.0 м ²

4

комната

   6.0 м ²

3
  связи

  8.6 м² 12

   персонала
   гардероб

   0.9 м ²
13

   0.9 м ²
15

   1.2 м ²
16

   1.2 м²
14    1.0 м²

18
   1.3 м²

19
   1.3 м²

21   0.9 м²
20

  8.9 м² 17

   офиц.и барм.
   гардероб

  9.0 м ² 22

   и алкоголя
кладов.напит.

   3.6 м²
23

ЦТП
   14.5 м²

24

коридор
   46.0 м²

25

коридор
   49.4 м²

10

  7.2 м ² 5

     белья
   клад.чист.

  10.8 м ²

6

     пищ
и

помещ
.приема

1.77

  22.0 м²

26

пожаротушения
станция автомат.

0.26

  16.4 м ²

27

 помещ
ение

техническое
  33.9 м²

28

   коридор
  технич.

коридор
   67.1 м²

29
2.45

  56.4 м ²

32

 помещ
ение

техническое
коридор

   76.0 м²

31

  18.2 м²

33

  13.3 м²

30

 помещ
ение

вспомогат.

   5.8 м²
34

венткамера
   22.4 м ²

35

   2.6 м ²
37

   1.4 м²
36

1.84

  62.3 м ²

38

    ИТП

узел ввода

коридор
   15.7 м²

39

  9.6 м²

40

назначения
пом.свобод.

  9.9 м²

45

назначения
пом.свобод.    1.8 м²

42

   1.9 м²
41

   1.8 м²
43

   1.9 м²
44

  4 3м²

46

 инвент.
клад.убор.

2.57

5.055.28
  17.6 м²

47

назначения
пом.свобод.

0.4
5

  18.1 м²

48

назначения
пом.свобод.  16.9 м ²

49

назначения
пом.свобод.

электрощ
ит.

   15.5 м ²

50  13.0 м ²

51

шлюз
тамбур-

 ИТП
   11.8 м ²

52

2.38

4.97

1.70

2.53

  холл
   62.6 м²

54

кладовая
   17.0 м²

57

   5.0 м ²
55

кладовая
   15.3 м²

56

коридор
   5.9 м²

58

компрессорн.
   11.5 м²

59
кладовая

   9.3 м²

60
кладовая

   13.0 м²

61
кладовая

   9.7 м²

62

5.65
2.16

7.06

1.97

1.94

0.10

25.02

12.81

3.78

4.18

2.52
1.470.76 3.37

4.91

  29.0 м ²

65

шлюз
тамбур-

  11.0 м²

66

и оператора
кабинет приемщ

.

  4.3 м²

67

торг.инв.
пом.мойки

коридор
   11.4 м ²

68

   3.4 м²
69

   3.6 м²
70

   4.6 м²
71

   3.4 м²
72

   3.1 м²
73

   3.0 74
   1.6 м ²

75
   2.2 м²

76

  6.9 м²

77

 инвент.
клад.убор.

   6.9 м²
78

  15.1 м²

79

шлюз
тамбур-

  свободного
   помещ

ение

 ИТП
   22.5 м ²

83

 ИТП
   17.4 м ²

81

электрощ
ит.

   5.1 м ²

82

5.75

3.35

72.92

3.81

3.51

4.18

0.58

2.21

2.50

1.8
7

1.2
2

2.77

4.06 2.02

1.602.
13

1.51

3.76

1.09

1.73

5.77

3.61

1.96
   4.5 м²

53

6.6
1

1.88

  2.8 м²

15.30

  262.3 м²

63

   назначения
  свободного
   помещ

ение

4.61

11.82

2.78

15
.50

12.34 1.35

1.34

1.05

  4.2 м²

0.79

3.23

80

 1660,7 м²

  2/4
 38.0 м ²

2/5
 55.0 м ²

  2/2 - 19.0 м²

  2/3 - 19.0 м²

2/6
 146.0 м²

Подвал

  2/1
7,0м²

  2/7
4,0м²

  2/8
2,0м²

  2/9
7,65м²


